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Oggetto: Comunicazione parere preliminare di fattibilità in risposta alla Vostra “Richiesta parere 
preventivo per l’elettrificazione di una nuova lottizzazione nel Comune di Campi Bisenzio (FI) 
via Alfieri- via Colombina” del 21.07.2022. RNG. 337603094. 

 
A seguito della vostra richiesta di cui all’oggetto, e degli accordi verbali intercorsi con i nostri tecnici, 
comunichiamo che le opere per l'elettrificazione in progetto non sono compatibili con la nostra attuale rete di 
distribuzione. Infatti, risulta necessaria la realizzazione di 2 cabine di trasformazione in BT in linea con 
l’unificazione vigente al momento della preventivazione, con accesso da viabilità pubblica il cui 
posizionamento verrà definito a seguito della richiesta formale di allacciamento. 
 
Facciamo presente che relativamente agli allacciamenti dovrà essere formulata, con congruo anticipo rispetto 
alla presunta ultimazione dei lavori di edificazione, specifica richiesta e che i medesimi potranno essere 
eseguiti solo previo pagamento dei contributi di allacciamento previsti dalle disposizioni legislative e dai 
provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 (e successive modifiche ed 
integrazioni) vigenti in materia e a valle dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Stessa cosa 
dicasi per le eventuali richieste di forniture temporanee, ad esempio per cantiere edile. 
 
Preme precisare, quindi, che il presente parere ha un valore puramente indicativo e che le specifiche tecniche 

relative alla posa delle tubazioni e a tutte le opere necessarie saranno rilasciate da nostro tecnico incaricato 

una volta ricevuta la richiesta di allacciamento. 

 

Ricordiamo anche che per i complessi con più di 2 unità immobiliari deve essere prevista, in osservanza alla 

Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 (e successive modifiche ed 

integrazioni) una fornitura per i servizi generali di ogni edificio e che per le forniture con potenza impegnata 

fino a 30 kW deve essere considerato il 10% in più per potenza in franchigia. 

 
Si ricorda inoltre che, dove sono presenti eventuali nostri impianti di bassa tensione e/o media tensione, dovrà 
essere formulata apposita richiesta di spostamento impianti, qualora fosse necessario. 
 
Con l'occasione richiamiamo quindi la vostra attenzione sul fatto che tali impianti sono in servizio alla tensione 
nominale (Un) di 15 e/o 0,4kV e sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 e sue successive 
modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, ed in particolare: 
 

• sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non 
protette salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori; 

• sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori 
in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette. 

 
Vi ricordiamo che l'inosservanza delle misure di sicurezza e precauzione espone, oltre che alle eventuali 
sanzioni previste dalla succitata normativa, a responsabilità per i danni arrecati a persone e/o cose, ivi 
compresi quelli provocati ai nostri impianti. 
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INTERNAL 

Con l’occasione, infine, ricordiamo che, come previsto dalla normativa sulla liberalizzazione dei mercati 

dell’energia, a decorrere dal 01/01/2008, e-distribuzione Spa non risulta più titolare di alcun rapporto 

contrattuale di vendita di energia elettrica. 

 

Pertanto precisiamo che i clienti alimentati in bassa tensione possono chiedere direttamente alla nostra 

società, quale impresa di distribuzione territorialmente competente, spostamenti di linee ed impianti elettrici, 

preventivi per l’esecuzione di lavori in assenza di un contratto di fornitura, lottizzazioni ed allacciamenti 

collettivi, spostamenti di prese non attive senza richiesta di subentro, nonché inviare reclami scritti o richieste 

scritte di informazioni relativamente ai servizi di distribuzione o di misura, inviando la richiesta a e-distribuzione 

Spa, casella 5555, 85100 Potenza, oppure fax verde 800046674. 

 
Per ogni eventualità è possibile contattare i tecnici Mauro Fabbrizzi (mail: mauro.fabbrizzi@e-
distribuzione.com; cell: +393296889814), Ing. Marta Roncone (mail: marta.roncone@e-distribuzione.com; 
cell: +393478363252), Ing. Antonella Gentile (mail: antonella.gentile2i@e-distribuzione.com; cell: 39 349 
9335811). 
 
Ricordiamo che è attivo il sito internet di e-distribuzione Spa, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it per 
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione 
dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede 
pratiche e servizi facilmente consultabili. 
 
Con i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
  FEDERICO SELVATICI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico è 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unità emittente. 
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Egr. Ing. 
Ing Stefano Ciuoffo 
Via Francesco Ferrucci, 33 
59100 Prato (PO) 
stefano.ciuoffo@ingpec.it  

(trasmissione pec) 

 

Spett.le 
Comune di Campi Bisenzio 
Settore Edilizia Privata 
Piazza Dante, 36 
50013 Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze 

comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

(trasmissione pec) 

 
 
Oggetto: A/2020/4231/4238. Richiesta di attestazione sottoservizi per 

l’edificazione di quattro unità immobiliari posti in via Colombina nel 
Comune di Campi Bisenzio, Città Metropolitana di Firenze; (Prog. 
2020_033). 

 

In riferimento alla richiesta in oggetto, registrata ai nn. 4231 e 4238 del 

protocollo aziendale, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi con la presente si 

comunica quanto segue. 

 

Sistema Idrico 

Per consentire l’approvvigionamento idrico al fabbricato in oggetto dovrà 

essere realizzato con onere economico a carico del soggetto proponente, 

l'estensione della rete idrica con posa di nuova condotta in ghisa DN150 nelle 

nuove viabilità di progetto, nella nuova viabilità di via Vicinale Colombina a 

partire dalle reti esistenti in via V. Alfieri e via della Colombina, così come 

indicato nello schema planimetrico allegato. 
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La fornitura idrica all’edificio sarà concessa mediante posa di contatore da 

collocare al confine tra la proprietà pubblica e quella privata. 

Tuttavia, in considerazione delle possibili criticità di approvvigionamento 

idrico, per la continuità del servizio si consiglia di installare un impianto di 

autoclave privato, con onere a vs carico, provvisto di idoneo serbatoio di 

accumulo (Artt. 30; 33; 34; 35 del Regolamento del S.I.I.). 

 

Sistema Fognario 

La rete fognaria esistente su via Vicinale Colombina, nel tratto 

prospiciente l’area dell’intervento, è idonea a recepire i nuovi scarichi. Il punto di 

consegna dei reflui dovrà essere collocato al confine tra la proprietà pubblica e 

quella privata. 

Dagli elaborati grafici consegnati non si evince il sistema di smaltimento 

previsto per la nuova realizzazione, pertanto si informa che lo stesso dovrà essere 

conforme al regolamento del S.I.I.. 

Si informa che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientra nella 

gestione del S.I.I., le stesse dovranno essere recapitate o nella fognatura 

meteorica o in corpi recettori superficiali esistenti in loco, con rete di smaltimento 

dedicata, separata e del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque 

nere, richiedendo le necessarie autorizzazioni-nulla osta alle competenti autorità. 

Tuttavia qualora non fosse possibile il convogliamento in fognatura 

meteorica o in corpi recettori superficiali, conformemente a quanto indicato 

nell’art. 78 del PIT della regione Toscana, potrà essere valutata la realizzazione di 

sistemi di smaltimento drenanti in falda o accumulo a fini irrigui totali o parziali, 

oppure potranno essere convogliate in fognatura mista previa realizzazione di 

accumulo che rilasci le acque meteoriche in tempi differenziati rispetto al loro 

evento, per garantire la funzionalità idraulica del sistema fognario esistente e per 

il quale si richiede dettagliata relazione idraulica e rappresentazione grafica del 

sistema di smaltimento adottato. 

La progettazione, la realizzazione e la direzione lavori delle opere suddette 

può essere eseguita: 

• a cura e onere del soggetto proponente, precisando che la progettazione 

dovrà essere conforme alle Ns. specifiche tecniche (allegate alla presente) 

e successivamente sottoposta all’approvazione di Publiacqua S.p.A., 
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mentre la realizzazione dei lavori sarà regolamentata da apposita 

convenzione e il trasferimento degli stessi sarà formalizzato come 

disposto dalla determina n. 39 del 11/06/2015 dell’ Autorità Idrica 

Toscana, “Procedura per la presa in carico di infrastrutture del S.I.I. 

realizzate da soggetti diversi dal gestore”; 

• a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente. 

Solo nel caso di estensioni, i lavori possono essere eseguiti direttamente 

dal soggetto proponente rispettando le procedure che saranno specificate 

nell’apposita convenzione. 

Si precisa che sono di competenza esclusiva di Publiacqua S.p.A. con oneri 

a carico del soggetto proponente, le seguenti attività interne all’area 

dell’intervento: assistenza al collaudo di tenuta idraulica; bonifica delle condotte; 

analisi di potabilità dell’acqua; esecuzione dei lavori di collegamento delle reti 

realizzate dal proponente con le reti già in esercizio. 

Per il prosieguo della pratica e per la redazione del preventivo delle opere 

da porre a Vs. carico ci dovrà essere preliminarmente presentato il progetto 

definitivo predisposto secondo il Ns. elenco Elaborati di Progetto in allegato. 

Premesso quanto sopra, rimaniamo in attesa di comunicazione in merito 

alle Vs. scelte. 

La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto 

e fognatura ha validità 180 giorni. 

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è disponibile il numero 

055 2004821. 

Distinti saluti 

   Publiacqua S.p.A. 
    Gestione Operativa 

    Il Responsabile  
              (ing. Cristiano Agostini) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
� Allegati: 

- Planimetria schematica rete idrica; 
- Elenco Elaborati di Progetto. 
- Disciplinare opere idriche; 

- Schema tipo di allaccio fognario. 
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Ogge�o: TIM - Lo�zzazzioni – Pra�ca nr. PNL16372823 – Stato: Acquisita

Mi�ente: <ServiziReteTIM@telecomitalia.it>

Data: 19/07/2022, 16:28

A: <studiociuoffo@gmail.com>

Gen�le Stefano Ciuoffo,

la presente per comunicare il cambio di stato della tua pra�ca di Lo�zzazioni con id pra�ca:

16372823.

Cordiali salu�

Servizi di Rete TIM

La presente e-mail è stata generata automa�camente da un indirizzo di posta ele�ronica di solo

invio; si chiede pertanto di non rispondere al messaggio.

TIM - Lottizzazzioni – Pratica nr. PNL16372823 – Stato: Acquisita

1 di 1 19/07/2022, 16:49
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