
MOTOCONDENSANTE ESTERNA

DAIKIN MOD. RXYQ22T

POT. est = 61.5 kW

POT. inv. = 69 kW

P ass.16.27 kWh TRIFASE

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 19.1mm

Liq. 9,52mm

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO MACCHINE VRF "A"

PREVEDERE BASAMENTO PER

ALLOGGIAMENTO MACCHINA

CON VASCA RACCOLTA

CONDENSA SIFONATA E

CONVOGLIATA ALL'ESTERNO

POMPA DI CALORE INSTALLATA IN

COPERTURA

Gas 28,58mm

Liq. 15.9mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

A
.
1

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
5

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
2

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
3

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
4

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
6

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
7

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

A
.
7

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1

5

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
8

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
9

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1

0

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

A
.
1
1

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
2

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
3

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
4

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

A
.
2
0

FXAQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
2
1

FXAQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
6

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
7

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
8

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

A
.
1
9

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 28,58mm

Liq. 15.9mm

Gas 22.2mm

Liq. 9,52mm

Gas 19.1mm

Liq. 9,52mm

Gas 19.1mm

Liq. 9,52mm

MOTOCONDENSANTE ESTERNA

DAIKIN MOD. RXYQ12T

POT. est = 33,5 kW

POT. inv. = 37,5 kW

P ass.8.89 kWh TRIFASE

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO MACCHINE VRF "B"

PREVEDERE BASAMENTO PER

ALLOGGIAMENTO MACCHINA

CON VASCA RACCOLTA

CONDENSA SIFONATA E

CONVOGLIATA ALL'ESTERNO

POMPA DI CALORE INSTALLATA IN

COPERTURA

Gas 28,58mm

Liq. 12.7mm

B
.
1

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

B
.
2

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

B
.
3

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

B
.
4

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

B
.
5

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

B
.
7

FXFQ 50A

Ø 6,35 - Ø 12,7

B
.
6

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

C
.
9

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
1

3

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
1

0

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
1

1

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
1

2

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

C
.
1

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
2

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
3

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
4

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

MOTOCONDENSANTE ESTERNA

DAIKIN MOD. RXYQ18T

POT. est = 50.4 kW

POT. inv. = 56.5 kW

P ass. 14.6 kWh TRIFASE

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO MACCHINE VRF "C"

PREVEDERE BASAMENTO PER

ALLOGGIAMENTO MACCHINA

CON VASCA RACCOLTA

CONDENSA SIFONATA E

CONVOGLIATA ALL'ESTERNO

POMPA DI CALORE INSTALLATA IN

COPERTURA

Gas 28,58mm

Liq. 15.9mm

C
.
5

FXFQ 40A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
6

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
7

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

C
.
8

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

C
.
1

4

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 22.2mm

Liq. 9,52mm

Gas 22.2mm

Liq. 9,52mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

D
.
1

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
2

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
3

FXFQ 50A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
4

FXFQ 50A

Ø 6,35 - Ø 12,7

MOTOCONDENSANTE ESTERNA

DAIKIN MOD. RXYQ12T

POT. est = 33,5 kW

POT. inv. = 37.5 kW

P ass. 8.98 kWh TRIFASE

SCHEMA TIPO COLLEGAMENTO MACCHINE VRF "D"

PREVEDERE BASAMENTO PER

ALLOGGIAMENTO MACCHINA

CON VASCA RACCOLTA

CONDENSA SIFONATA E

CONVOGLIATA ALL'ESTERNO

POMPA DI CALORE INSTALLATA IN

COPERTURA

Gas 28,58mm

Liq. 12.7mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 22.2mm

Liq. 9,52mm

Gas 22.2mm

Liq. 9,52mm

D
.
1

0

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

Gas 12,7mm

Liq. 6,35mm

D
.
9

FXAQ 25A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
5

FXFQ 50A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
6

FXFQ 50A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
7

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7

D
.
8

FXFQ 32A

Ø 6,35 - Ø 12,7
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