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"Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano

interrato,  isolate  -  eventualmente  adiacenti  ad  altre  purché  strutturalmente  e  funzionalmente

separate  -  destinate  ad  un’unica  attività  non  aperta  al  pubblico  e  ai  relativi  impianti  tecnologici  di

le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti;

gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;

gli  eventuali  crolli  totali  o  parziali  della  costruzione  non  compromettano  l’efficacia  degli  elementi

di  compartimentazione  e  di  impianti  di  protezione  attiva  che  proteggono  altre  costruzioni;

il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di

la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a

2.  Le  classi  di  resistenza  al  fuoco  necessarie  per  garantire  il  livello  II  di  prestazione  sono  le

seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto: R30-per
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DI ADDETTI

Costruzione con livello di prestazione II:

Mantenimento  dei  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  per  un  periodo  sufficiente  all’evacuazione  degli

occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione

"Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano

interrato,  isolate  -  eventualmente  adiacenti  ad  altre  purché  strutturalmente  e  funzionalmente

separate  -  destinate  ad  un’unica  attività  non  aperta  al  pubblico  e  ai  relativi  impianti  tecnologici  di

servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti;

b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;

c) gli  eventuali  crolli  totali  o  parziali  della  costruzione  non  compromettano  l’efficacia  degli  elementi

di  compartimentazione  e  di  impianti  di  protezione  attiva  che  proteggono  altre  costruzioni;

d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di

affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2;

e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;

f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a

persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.

2.  Le  classi  di  resistenza  al  fuoco  necessarie  per  garantire  il  livello  II  di  prestazione  sono  le

seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto: R30-per

costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati
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