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DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOFI/UOR4

Spett.le 
ARCH. MARIANNA COGLIEVINA 
Via Del Romito, 8 
59100 PRATO (PO) 
PEC: marianna.coglievina@archiworldpec.it

 

Oggetto: Parere preliminare relativo al Progetto Unitario Convenzionato di iniziativa privata sito in Campi 
Bisenzio (FI) e denominato "via Castronella".

In riscontro alla Vostra richiesta del 09/08/2018 ed alla documentazione integrativa inviata con 
PEC del 12/11/2018, con le quali richiedete parere preliminare per l'elettrificazione della 
lottizzazione in oggetto, esprimiamo “Parere Favorevole". 
  
A tal proposito, comunichiamo che necessitano opere di urbanizzazione consistenti in: 
  
- Costruzione di n° 1 immobile cabina elettrica di trasformazione e distribuzione del tipo BOX 
prefabbricato, realizzato da un fornitore omologato o certificato da e-distribuzione e 
conforme alla Specifica di e-distribuzione DG2061 edizione 8.0 (Settembre 2016), delle 
dimensioni interne utili mt 5,53 x 2,30 x h 2,30, che dovrà essere posizionato all'interno 
dell'area del progetto in oggetto, con affaccio diretto sulla pubblica via. 
  
Tale cabina sarà allestita con la trasformazione Enel per l'erogazione delle forniture in Bassa 
Tensione (0.4KV) che richiedete. 
  
Attorno a tale cabina dovrà essere presente una fascia di terreno di circa 2 metri, 
mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento, funzionale all’esercizio 
dell’impianto. 
  
Detto fabbricato dovrà essere posizionato nel rispetto delle distanze di sicurezza da 
impianti con pericolo di incendio o esplosione e da cavi telefonici interrati, previste dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti. 
  
Il locale cabina dovrà essere dotato di accesso diretto ed indipendente da via aperta al 
pubblico, sia per il personale, sia per un autogrù con peso a pieno carico superiore a 24 t. 
  
Il manufatto cabina dovrà essere realizzato secondo la normativa vigente e corredato della 
relativa idonea documentazione. 



2/2

Resta inteso che l'allacciamento alla rete elettrica delle singole unità del complesso in 
questione, sarà subordinato all'inoltro di specifica richiesta di preventivo di allacciamento con 
indicato il numero di forniture richieste e le relative potenze, mentre le specifiche relative alla 
posa delle tubazioni necessarie per il collegamento della rete elettrica ai punti di consegna, 
saranno rilasciate dal tecnico incaricato una volta ricevuta la richiesta di preventivo. 
  
Distinti saluti.
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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